Техническая модернизация ПС 110/35/6 кВ «Ерейментау»
замена трансформаторов напряжения 35 кВ
	«До» замены трансформаторов 
напряжения 35 кВ
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	«После» замены трансформаторов 
напряжения 35 кВ
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Техническая модернизация ПС 35/10 кВ «Ивановская»
замена трансформаторов напряжения 10 кВ
	 «Д» замены 

трансформаторов напряжения 10 кВ 
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	«После» замены

трансформаторов напряжения 10 кВ
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Техническая модернизация ПС 35/10 кВ «Одесская»
замена трансформаторов напряжения 10 кВ 
	 «До» замены 

трансформаторов напряжения 10 кВ
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	«После» замены 

трансформаторов напряжения 10 кВ
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Техническая модернизация ПС 110/10 кВ «Новоникольская»
замена высоковольтных вводов силового трансформатора 110 кВ, 
трансформаторов тока 110 кВ,  трансформаторов напряжения 10 кВ 
	«До» замены высоковольтных вводов с

илового трансформатора 110 кВ
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	«После» замены высоковольтных 

вводов силового трансформатора 110 кВ
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	 «До» замены трансформаторов напряжения 10кВ
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	«После» трансформаторов напряжения 10кВ
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	«До» замены трансформаторов тока 110 кВ
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	«После» замены трансформаторов тока 110 кВ
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Установка реклоузеров
на ВЛ 10 кВ, линия №5 ПС 110/35/10 кВ «Рождественка»
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Техническая модернизация ВЛ-10кВ, КТП в с.Шубары
Выполняются работы по монтажу стоек СВ-95
Техническая модернизация ВЛ-0,4кВ, КТП 10/0,4кВ в с.Караменды батыра
Выполняются работы по монтажу стоек СВ-95
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Техническая модернизация ВЛ-0,4кВ, КТП 10/0,4кВ в с.Астраханка
Выполняются работы по монтажу стоек СВ-95
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Техническая модернизация ВЛ-0,4кВ, КТП 10/0,4кВ в с.Новокубанка
Выполняются работы по монтажу стоек СВ-95
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Техническая модернизация ВЛ-0,4кВ, КТП 10/0,4кВ в г.Есиль
Выполняются работы по замене КТП на КТПН
	До
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	После
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Техническая модернизация ВЛИ-0,4кВ в с.Приречное
Выполняются работы по монтажу стоек СВ-95 и СИП-4 
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Техническая модернизация ВЛ-0,4кВ, КТП 10/0,4кВ в с.Ижевское
Выполняются работы по монтажу стоек СВ-95
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Техническая модернизация ВЛ-0,4кВ, КТП 10/0,4кВ в с.Жантеке
Выполняются работы по монтажу стоек СВ-95
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Техническая модернизация   оборудования  и средств системы АСКУЭ

	ШКАФ ШУЭ-82-1Н-РЕ-08 330х650х150мм
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	НОУТБУК DELL Vostro 3520 (210-BECX-2)
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	СЧЕТЧИК Орман СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В) учета эл.энергии однофазный многотарифный
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	СЧЕТЧИК Дала СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (10-100А 3х220/380В) электронный счетчик активной и реактивной энергии трехфазный
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	Счетчик эл.энергии трехфазный ДАЛА СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-7,5A)
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	СЧЕТЧИК Меркурий 234 ARTM2-01 PBR.G электроэнергии

[image: image72.jpg]




	СЧЕТЧИК Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.G электроэнергии
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Приобретение автотранспорта

Автокран 16 тонн
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